
Želivská provozní a.s., Praha 10 - Hostivař, K Horkám 16/23, PSČ 10200

Útvar laboratoří, Hulice 106, PSČ: 257 63

Zkušební laboratoř č. 1790 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018  

Protokol o zkoušce č. 49/2025

Druh vzorku: Pitná voda

Vzorek č.: 4009

Zákazník: Želivská provozní a.s., K Horkám 16/23, 10200 Praha - Praha 15, Česká republika

Poznámka: Souvztažný vzorek ke vzorku č. 3985 (mikroskopický obraz- živé organismy)

Místo odběru: UV Laboratoř-kohoutek (Želivka)

Datum odběru: 18.6.2025 Čas odběru: 6:00

Datum příjmu: 18.6.2025 Čas příjmu: 6:30

Odebral: Dohnal Josef Přijal: Dohnal Josef

Datum stanovení: 18.6.2025 - 21.6.2025

Datum vyhotovení protokolu: 9.7.2025

Protokol schválil: Vrzáček Matěj, Ing.

Vysvětlivky

Odběr vzorku byl proveden dle SOP-V-1 vyjma kapitol 6.2 a 6.3

A - metoda v rozsahu akreditace  

Výsledky zkoušek se vztahují ke zkoušenému vzorku.

V případě mikrobiologických zkoušek je stanovena nejistota měření na základě kvalifikovaného odhadu za použití výsledků duplicitních stanovení, jako 

rozšířená nejistota (k=2) dle ČSN EN ISO 8199 (Poissonovo rozdělení, odpovídá hladině významnosti 95 %). U mikrobiologických zkoušek se jedná o nejistotu 

metody stanovenou v souladu s ČSN ISO 29201, bez zahrnutí nízkých počtů. Na protokole o zkoušce se nejistota neuvádí v případě nulového nálezu a tam, kde je 

uvedeno „>“. Nejistota se uvádí v případě výsledku nad mezí stanovitelnosti zkoušky (tj. u mikrobiologických zkoušek metody membránové filtrace >10 KTJ a 

metody přímého výsevu >20 KTJ, u biologických zkoušek v případě stanovení mikroskopického obrazu při počtu organismů >20 jedinců) a výsledek je 

hodnotitelný.  

Protokol nesmí být reprodukován jinak než celý bez písemného souhlasu laboratoře.

L- zkouška provedena v laboratoři, Hulice 106, PSČ: 257 63  

T - zkouška provedena v místě odběru vzorku  

Hodnocení (poslední sloupec[H]):  V - vyhovuje X - nevyhovuje - bez hodnocení

NMH - nejvyšší mezní hodnota  MH - mezní hodnota  DH - doporučená hodnota  

Hodnocení výsledku stanovení vzorku je provedeno dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.
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Protokol o zkoušce 49/2025

 

Stanovení Jednotka Metoda Nejistota Limit Stanovená H

měření hodnota

mikroskopický obraz - L jedinci/ml SOP-MBR-5 A - 50 MH 0 V

počet organismů

mikroskopický obraz - L b/ml SOP-MBR-5 A - - 0 -

buňky

mikroskopický obraz - L jedinci/ml SOP-MBR-5 A - 0 MH 0 V

živé organismy

mikroskopický obraz - L jedinci/ml SOP-MBR-5 A - - 0 -

rozsivky

mikroskopický obraz - L jedinci/ml SOP-MBR-5 A - - 0 -

bičíkovci

mikroskopický obraz - L % SOP-MBR-5 A - 5 MH <1 V

abioseston

koliformní bakterie L KTJ/100ml SOP-MBR-7 A - 0 MH 0 V

intestinální enterokoky L KTJ/100ml SOP-MBR-3 A - 0 NMH 0 V

Escherichia coli L KTJ/100ml SOP-MBR-7 A - 0 NMH 0 V

počty kolonií při 36 °C L KTJ/ml SOP-MBR-4 A - 40 MH 0 V

počty kolonií při 22 °C L KTJ/ml SOP-MBR-4 A - 200 MH 0 V

teplota vody T °C SOP-CH-45 A 5 % 8,0 - 12,0 DH 8,7 -

zákal L ZFn SOP-CH-17 A - 5 MH <0,20 V

pH - reakce vody L - SOP-CH-5 A 0,10 abs. h. 6,5 - 9,5 MH 8,08 V

konduktivita L mS/m SOP-CH-6 A 3 % 125 DH 31,3 -

chlor volný L mg/l SOP-CH-3 A 15 % - 0,24 -

hliník L mg/l SOP-CH-1 A 25 % 0,20 MH 0,057 V

KNK 8.3 L mmol/l SOP-CH-4 A - - -- -

KNK 4.5 L mmol/l SOP-CH-4 A 5 % - 1,07 -

ZNK 8.3 L mmol/l SOP-CH-26 A 10 % - 0,02 -

vápník a hořčík L mmol/l SOP-CH-18 A 5 % 2,0 - 3,5 DH 1,10 -

vápník L mg/l SOP-CH-19 A 5 % 40 - 80 DH 33,0 -

CHSK Mn L mg/l SOP-CH-2 A 15 % 3,0 MH 1,41 V

pach (terén) T - SOP-CH-48 A 1 stupeň - 1 -

pach hodnocení T - SOP-CH-48 A - přijatelný MH přijatelný V

chuť (terén) T - SOP-CH-48 A 1 stupeň - 1 -

chuť hodnocení T - SOP-CH-48 A - přijatelná MH přijatelná V

pach vyšší L - SOP-CH-48 A 1 stupeň - 1 -

barva L mg/l Pt SOP-CH-31 A 20 % 20 MH 2 V

železo L mg/l SOP-CH-52 A - 0,20 MH <0,02 V

dusičnany L mg/l SOP-CH-28 A 10 % 50 NMH 25,8 V

amonné ionty L mg/l SOP-CH-7 A - 0,50 MH <0,03 V

absorbance při 254 nm L - SOP-CH-16 A 7 % - 0,038 -

hořčík L mg/l SOP-CH-18 A 10 % 20 - 30 DH 6,7 -

CO2 uhličitanový L mg/l SOP-CH-26 A - - -- -

CO2 hydrogenuhl. L mg/l SOP-CH-26 A 10 % - 47,08 -

CO2 volný L mg/l SOP-CH-26 A 10 % - 0,88 -

TOC - celkový organický L mg/l SOP-CH-57 A 15 % 5 MH 3,39 V

uhlík
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Protokol o zkoušce 49/2025

Poznámky

Souvztažný vzorek ke vzorku č. 3985 (mikroskopický obraz- živé organismy)

Poznámka ke stanovení pH: měřeno při aktuální teplotě vzorku, měřeno v laboratoři do 24 hodin po odběru.

Poznámka ke stanovení konduktivita: hodnota korigována zařízením teplotní kompenzace na 25 °C.

Hodnocení výsledku stanovení vzorku                 

Druh vzorku: Pitná voda

Číslo vzorku: 4009

Zákazník: Želivská provozní a.s., K Horkám 16/23, 10200 Praha - Praha 15, Česká republika

Místo odběru: UV Laboratoř-kohoutek (Želivka)

Datum odběru: 18.6.2025 Čas odběru: 6:00

Datum příjmu: 18.6.2025 Čas příjmu: 6:30

Odebral: Dohnal Josef Přijal: Dohnal Josef

Datum stanovení: 18.6.2025 - 21.6.2025

Rozhodovací pravidlo použité při posouzení shody se specifikací - laboratoř nezohledňuje nejistotu měření při hodnocení shody 

výsledků s předepsaným limitem 

 Výsledky stanovení vyhovují příloze č. 1 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění ve všech hodnocených parametrech.

Datum vyhotovení: 9.7.2025

Za správnost posouzení odpovídá: Vrzáček Matěj, Ing.

konec protokolu
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