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PROTOKOL O ZKOUSCE &.5554/25

Zakaznik: Obec Soutice
Adresa: Obec Soutice

Soutice 104

257 71 Soutice
Kontaktnl Gdaje: starostka pani Exnerova, 602 865 093, 317 851 523, obec.soutice@tiscali.cz,

starostka@soutice.cz, martina.dolezalova@ekomonitor.cz
Zakazka; Pravidelna kontrola kvality pitné vody z vef. vodovodu
Cislo objednavky: 206/09
Cislo vzorku/rok: 8267/2025
Vzorek odebral; Holub Radim - pracovnik Laboratofe Chrudim
Metoda odb&ru vzorku: SOP-v-01
Typ vzorku: Vybrane parametry dle vyhl. & 252/2004 Sb. v platném znéni
Plan vzorkovan! ze dne: 27.2.2025
Datum p#ijmu vzorku: 28.4,2025

Datum provedeni zkousek: 28.4.2025 - 3.6.2025

Matrice vzorku; voda pitna

Misto odbé&ru vzorku: Soutice, prodejna ¢&.p. 16

Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkou$ek uvedené na vSech listech protokolu se tykaji pouze vzork( uvedenych

na fomto protokolu a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu vedouciho zkugebni laboratofe
se prolokol 0 zkousce nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

Nejistota méfeni (NM) je definovana jako rozsifena nejistola na hlading vyznamnosti pfiblizné 95 % s koeficientem
rozdifeni k=2.

Nejistota mé&feni neobsahuje pfisp&vek nejistoty vyplyvajici z odbéru vzorku,

Schvalil:

Ing. Markéta Dvorackova, vedouci zkusebnl laboratofé

V Chrudimi dne: 4.6.2025
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Vysledky zkousek
Cislo vzorku: 8267
Ozna&eni vzorku: Soutice &.p. 16
Popis vzorku: vodovodni baterie v prodejng
+ PFAS, haloociové kys.
Matrice vzorku: voda pitnd
Za&atek odb&ru vzorku - datum, &as: 28.4.2025 09:20
. Konec odbém vzorku - datum, £as: neuvedena
Mikrobiologicky a biologicky rozbor _ g
Parametr Jednotia Vysledek Zkuiebni metoda Limitni | Typ
hodnota | limitu
Intestinélni enterokoky KTJH100 ml 0 SOP - 308 0 NMH
Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP - 317 1] MH
Abioseston % 1 SOP - 316 5 MH
Poet organismi jedinciiml 0 SOP - 317 50 MH
Escherichia coli metodou membranovych KTJH100 mi 0 SOP - 311 0 NMH
filtni
Poéty kolonii pfi 22°C KTJdiml 2 SOP - 305 200 DH
Koliformni bakiérie met. membran. filtri KTJA00 ml 0 SOP - 311 0 MH
Poéty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 1 SOP - 306 40 DH
Clostridium perfringens met. membran. KTJ/100 ml 0 SOP -327 - -
filttrace
Chemicky rozbor
Parametr Jednotka Visledek Zkusebni NM Limitni Typ |Hodn.
metoda hodnota limitu
pH Neuréena 7.2 SOP-10B 0,2 6,5-9,5 MH ano
Chlor volny maA <0,02 SOP-03A - 0,3 MH anag
Dusitany {NO2) mg/l <01 SOP-24 - 0,5 NMH | ano
Barva vody _mg/l Pt <5 SOP-55 - 20 MH ano
Zakal vody zF (n) 0,26 SOP-09A 10% 5 MH ano
Pach - pfijatelny SOP - 05 - pfijateiny - ano
Chut - pfijatelna SOP - (5 - phijatelnd - anp
Celkovy org. vazany uhlik (TOC) magft 1,41 S0P -79 10 % 5,00 MH ano
Chloritany pgfl <50 SOP- 119 - 200,0 NMH | ano
Chloreénany ugil <50 SOP - 119 - 250 NMH [ ano
Teplota °C 10,5 SOP-01 0.1 - - -
Kadmium (Cd) ugil <0,2 SOP-113 - 5 NMH | ano
Méd (Cu) pall <5 SOP- 113 - 1000 NMH | ano
Zelezo celk. (Fe) mg/l 0,0313 SOP - 113 20% 0.2 MH ano
Nik! {Ni) yafl 307 SOP - 113 15% 20 NMH | ano
Olovo {Pb) pgfl <05 SOP - 113 - 5 NMH | ano
Draslik mafl 4,12 SOP - 48 15% 1-10 DH ano
Benzo/bffluoranthen *** pa/l <0,001 SOP-74 - - - -
Benzo/kfMlueranthen *** pafl <0,001 SOF-74 - - - -
Benzo/a/pyren pat <0,001 SOP-74 - 0,010 NMH | ano
Benzo/ghifperylen =** pgfl <0,001 S0P -74 - - - -
Indeno(1,2 3-cd)pyren *** pafl <0,002 SOP-74 - - - -
Polycyklické aromatické uhlovodiky - pail 0 SOP - 74 15% 0,10 NMH | ano
suma
Benzen ug/l <0,6 SOP - 63 - 1 NMH | ano
1.1,2-trichlorethen (TCE) pgh <0,1 SOP-63 - 10 NMH | ano
1,1.2 2-tetrachlarethen (PCE) ug/l <0,1 SOP - 63 - 10 NMH | ano
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Parametr Jednotka Vysledek ZkuSebni NM Limitni Typ |Hodn,
metoda hodnota limitu
Chloroform Vel 4,06 S0P -63 15 % 30 MH ano
Bromdichlormethan pafl 1,73 SOP -63 20 % - - -
Dibromchlormethan yg/l <0,5 SOP - 63 - - - -
Bromoform pafl <1 SOP-63 - - - -
Trihalomethany suma ugil 579 S0P - 63 30 % 50 NMH | ang
Monochlaroctova kyselina pafl <2 LC 28 LABTECH - - - -
Dichloroctova kyselina pafl <2 LC 28 LABTECH - - - -
Trichloroctova kysetina pafl <2 LC 28 LABTECH - - - -
Mgonobromoctova kyselina pafl <2 L.C 28 LABTECH - - - -
Dibromoctova kyselina ugfl <2 LC 28 LABTECH - - - -
Suma halogenoctovych kyselin (5 yafl 0 LC 28 LABTECH - B0 NMH | ano
latek)
Kysslina perfluorobutanova (PFBA) paft 0.00191 LC 26: LABTECH - - - -
Kyselina perflucropentanova (PFPeA) gl <0001 LC 26: LABTECH - - - -
Kyselina perfluorohexanova (PFHxA} pa/l <0,001 LC 26: LABTECH - - - -
Kyselina perfluorheptanova (PFHpA) ugdl <0,001 LC 26: LABTECH - - - -
Kyselina perfluorooktanova (PFOA) pgll <0),001 LC 26: LABTECH - - - -
Kyselina perfluornonanovs (PFNA) pghl <0,001 LC 26: LABTECH - - - -
Kyselina perflugrodekanova (PFDA) ug/l <0,001 LC 26: LABTECH - - - -
Kyselina perfluoroundekanova poh <0,001 LC 26: LABTECH - - - -
(PFUNDA)
Kyselina perflucrododekanova pa/l <0,001 LC 26: LABTECH - - - -
(PFDoDA)
Kyselina perfiuorotridekanova ugh <0,001 LC 26: LABTECH - - - -
(PFTrDA)
Kyselina perfluorobutansulfonova paf <0,001 LC 26: LABTECH - - - -
{PFBS)
Kyselina perfluorepentansulfonové pgil <0,001 LC 26: LABTECH - - - -
(PFPeS)
Kyselina perfluorohexansulfonova pod <0,001 LC 26: LABTECH - - - -
PFHxS)
Kyseina peiflucroheptansuifonova ugfl <0,001 LC 26: LABTECH - - - -
{PFHpS)
Kyselina perfluorooktansulfonova pa/l <0,001 LC 26: LABTECH - - - -
(PFOS)
Kyselina perfluorononansulfonova pafl <0,001 LC 26: LABTECH - - - -
(PFNS)
Kyselina perfluorodekansulfonova pgil <0,001 LC 26: LABTECH - - - -
{PFDS}
Kyselina perfluorododekansulfonova pof <0,001 LC 26: LABTECH - - - -
(PFDoDS)
Kyselina perfluorundekansulfonova pa/l <0,001 LC 26: LABTECH - - - -
{PFUnDS)
Kyselina perfluortridekansulfonova pod <0,001 LC 26: LABTECH - - - -
(PFTrDS)
suma 20 PFAS ugfl 0,00191 L.C 26: LABTECH - 01 NMH | ano
| Bisfepal A ugil =003 S0P - 124 S 25 NMH | anp |

*** Oznatené latky jsou zahmuty do parametru Polycyklické aromatické uhlovodiky — suma,
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Pouzité zkusebni metody

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce




