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Zakaznik: VAK Bohemia s.r.0., Na Navsi 14, VyZlovka, 281 63
Typ vzorku: pitné voda
Cislo vzorku: 1293/2026
Misto odbéru: Soutice 104, OU
Datum odbéru: 5.8.2026 7:15 Odebral: Léansky Stanislav
Datum pfijmu: 5.8.2026 10:50 Prijem provedl: Krausova Renata
Postup vzorkovani: Vzorkovani bylo provedeno podle SOPV 1/04
Datum pocatku analyz: 5.8.2026
Datum ukonceni analyz:  8.8.2026
Misto provedeni zkouSek: v prostorach laboratore
Stanoveni Cislo vzorku | Jednotky Metoda Nejistota Vyrok

1293/2026 méreni Limit o0 shodé
Koliformni bakterie 0 KTJ/100 ml | SOP 1/16 (CSN EN ISO 9308-1) 40 % 0 (MH) | vyhovuje
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml | SOP 1/16 (CSN EN ISO 9308-1) 40 % 0  (NMH) | vyhovuje
Enterokoky 0 KTJ/100 ml | SOP 9/99 (CSN EN ISO 7899-2) 40 % 0 (NMH) | vyhovuje
Pocty kolonii pFi 36 °C 10 KTJ/ml SOP 11/99 (CSN EN 1SO 6222) 40% 40 (DH) vyhovuje
Pocty kolonii pfi 22 °C 10 KTJ/ml | SOP 11/99 (CSN EN ISO 6222) 40% 200 (DH) vyhovuje
Reakce vody (pH) 7,45 - SOP 1/98 (CSN 1SO 10 523) 3% 6,5-9,5 (MH) | vyhovuje
Konduktivita 32,8 mS/m SOP 2/98 (CSN EN 27888) 5% 125  (MH) | vyhovuje
Zakal 0,80 ZF(n) SOP 4/19 (CSN EN 1SO 7027-1) 15 % 5 (MH) | vyhovuje
Amonné ionty <0,050 mg/| SOP 3/98 (CSN 1SO 7150-1) - 0,50 (MH) | vyhovuje
Dusitany <0,010 mg/I SOP 4/98 (CSN EN 26777) - 0,50 (NMH) | vyhovuje
Dusi¢nany 20,0 mg/l SOP 5/99 (CSN 1SO 7890-3) 15 % 50 (NMH) | vyhovuje
CHSK (Mn) 2,26 mg/I SOP 6/98 (CSN EN ISO 8467) 15 % 3,00 (MH) | vyhovuje
Barva (436 nm) <50 mg/l Pt | SOP 3/04 (ESN EN ISO 7887) - 20 (MH) | vyhovuje
Chloridy 23,2 mg/l SOP 9/98 (CSN 1S0 9297) 8 % 250 (MH) | vyhovuje
Pach pFijatelny - SOP 5/04 (GSN EN 1622, CSN 75 - | Prijatelny vyhovuje

7340)
Chut’ prijatelna - SOP 7/04 (CSN EN 1622, CSN 75 - Prijatelna vyhovuje
7340)

Zelezo 0,16 mg/I SOP 8/98 (CSN 1S0 6332) 10 % 0,20 (MH) vyhovuje
Mangan <0,01 mg/I SOP 4/99 (CSN IS0 6333) - 0,050 (MH) vyhovuje
Teplota vzorku + 18,1 °C SOP 7/08 (CSN 75 7342) 2% 8-12 (DH) | -
Cl volny na misté  + 0,05 mg/l | SOP 8/08 (Firemni navod Hanna) 10 % 03 (MH) | vyhovuje

Legenda: MH - Mezni hodnota, NMH - Nejvy38i mezni hodnota, DH - doporu¢ena hodnota, IH - indikaéni hodnota, NPH - nejvyssi pripustna hodnota, SH - smérna hodnota
Limitni hodnoty pFevzaty z vyhlasky €. 252/2004 Sh., Pfiloha €. 1. Vyrok o shodé vyjadfuje shodu/neshodu s legislativou bez zohlednéni nejistoty méfeni.

Protokol mGze byt reprodukovan jeding cely, jeho &ast jen se souhlasem laboratofe. Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkd uvedenych v tomto protokolu.
Zkousky oznacené + jsou provadény na misté odbéru a pfi teploté uvedené na protokolu.

Vysledky zkousek jsou uvadény s rozsifenou nejistotou méfeni zaloZenou na standardni nejistoté s koeficientem roz3ifeni k=2 (coz pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu
vyznamnosti cca 95 %).

Uvadéna nejistota méfeni nezahrnuje prispévek vyplyvajici z odbéru vzorku a nevztahuje se na vysledky mensi nez mez stanovitelnosti.

Informace o nejistoté prispévku vyplyvajici z odbéru vzorku poskytne laboratof na vyzadani

Analyzoval: Ing. J. Petrov4, R. Krausova, M. Mensova, A. Hefmanova

V Ri¢anech, 8.8.2026 Ing. Dagmar Kopecna
vedouci laboratore

---- Konec protokolu ----




