Zelivska provozni a.s., Praha 10 - HostivaF, K Horkam 16/23, PSC 10200
Utvar laboratofi, Hulice 106, PSC: 257 63

Zkusebni laboratof &. 1790 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 ®
L1790

Protokol o zkouSce ¢. 48/2025

Druh vzorku: Pitna voda

Vzorek €.: 3985

Zakaznik: Zelivska provozni a.s., K Horkam 16/23, 10200 Praha - Praha 15, Ceska republika
Poznamka: Souvztazny vzorek- vzorek €. 4009

Misto odbéru: UV Laboratof-kohoutek (Zelivka)

Datum odbéru: 17.6.2025 Cas odbéru:  6:03

Datum pFijmu:  17.6.2025 Cas pFijmu:  6:30

Odebral: Dohnal Josef Prijal: Vavrova Hana, Ing.

Datum stanoveni: 17.6.2025 - 3.7.2025
Datum vyhotoveni protokolu: 9.7.2025

@

Protokol schvalil: Vrzécek Matgj, Ing.
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Odbér vzorku byl proveden dle SOP-V-1 vyjma kapitol 6.2 a 6.3

A - metoda v rozsahu akreditace

SA - subdodavka v rozsahu akreditace subdodavatele

SN - subdodavka mimo rozsah akreditace subdodavatele

Vysledky zkousek se vztahuji ke zkousenému vzorku.

V piipadé mikrobiologickych zkousek je stanovena nejistota méfeni na zakladé kvalifikovaného odhadu za pouziti vysledkd duplicitnich stanoventi, jako

rozifena nejistota (k=2) dle CSN EN 1SO 8199 (Poissonovo rozdgleni, odpovida hlading vyznamnosti 95 %). U mikrobiologickych zkousek se jedné o nejistotu

metody stanovenou v souladu s CSN 1SO 29201, bez zahrnuti nizkych poétl. Na protokole o zkousce se nejistota neuvéadi v pFipadé nulového nalezu a tam, kde je

uvedeno ,,>“. Nejistota se uvadi v pfipadé vysledku nad mezi stanovitelnosti zkousky (tj. u mikrobiologickych zkousek metody membranové filtrace >10 KTJ a

metody p¥imého vysevu >20 KTJ, u biologickych zkousek v pfipadé stanoveni mikroskopického obrazu pfi poétu organismt >20 jedinc() a vysledek je

hodnotitelny.

Protokol nesmi byt reprodukovan jinak nez cely bez pisesmného souhlasu laboratore.

L- zkouska provedena v laboratofi, Hulice 106, PSC: 257 63

T - zkouska provedena v misté odbéru vzorku

Hodnoceni (posledni sloupec[H]): V - vyhovuje X - nevyhovuje - bez hodnoceni

NMH - nejvyssi mezni hodnota MH - mezni hodnota DH - doporucend hodnota

Hodnoceni vysledku stanoveni vzorku je provedeno dle pfilohy €.1 k vyhlaSce €. 252/2004 Sb.

Seznam subdodavatel(i:  Prazské vodovody a kanalizace, a.s. - Gtvar kontroly kvality vody (zkusebni laboratof &. 1247 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC
17025:2018)
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Protokol o zkouSce 48/2025

Stanoveni Jednotka Metoda Nejistota Limit Stanovena | H
méreni hodnota
mikroskopicky obraz - L jedinci/ml | SOP-MBR-5 A - 50 MH 1 \%
pocet organism{
mikroskopicky obraz - L b/ml SOP-MBR-5 A - - 1 -
bunky
mikroskopicky obraz- L jedinci/ml | SOP-MBR-5 A - 0 MH 1 X
Zivé organismy
mikroskopicky obraz- L jedinci/ml | SOP-MBR-5 A - - 1 -
rozsivky
mikroskopicky obraz - L jedinci/ml | SOP-MBR-5 A - - 0 -
bic¢ikovci
mikroskopicky obraz - L % SOP-MBR-5 A - 5 MH <1 \%
abioseston
koliformni bakterie L KTJ/100ml | SOP-MBR-7 A - 0 MH 0 \%
intestindlni enterokoky L KTJ/100ml | SOP-MBR-3 A - 0 NMH 0 \%
Escherichia coli L KTJ/100ml | SOP-MBR-7 A - 0 NMH 0 \%
pocCty kolonii pfi36°C L KTJ/ml SOP-MBR-4 A - 40 MH 0 \%
pocty kolonii pfi22 °C L KTJ/ml SOP-MBR-4 A - 200 MH 1 V
Clostridium perfringens KTJ/100ml | SOP ¢. MB 1/15 SA - 0 MH 0 \%
teplota vody T °C SOP-CH-45 A 5% 8,0-12,0 DH 8,6 -
zakal L ZFn SOP-CH-17 A - 5 MH <0,20 V
pH - reakce vody L - SOP-CH-5 A 0,10 abs. h. 6,5-95 MH 7,95 \%
konduktivita L mS/m SOP-CH-6 A 3% 125 DH 31,3 -
chlor volny L mg/l SOP-CH-3 A 15% - 0,24 -
0zon ve vodé L mg/l SOP-CH-44 A - 0,050 NMH <0,010 \%
latky rozpusténé pri 105°C L mg/l SOP-CH-13 A 15% - 200,8 -
hlinik L mg/I SOP-CH-1 A 25 % 020 MH 0,049 \%
KNK 8.3 L mmol/I SOP-CH-4 A - - - -
KNK 4.5 L mmol/l SOP-CH-4 A 5% - 1,06 -
ZNK 8.3 L mmol/Il SOP-CH-26 A 10 % - 0,01 -
vapnik a hofcik L mmol/I SOP-CH-18 A 5% 2,0-35 DH 1,06 -
vapnik L mg/l SOP-CH-19 A 5% 40-80 DH 32,0 -
chloridy L mg/I SOP-CH-10 A 10 % 100 MH 20,2 \%
sirany L mg/I SOP-CH-20 A 5% 250 MH 42,4 \%
CHSK Mn L mg/l SOP-CH-2 A 15 % 3,0 MH 1,44 \%
pach (terén) T - SOP-CH-48 A | 1stupen - 1 -
pach hodnoceni T - SOP-CH-48 A - pfijatelny MH pfijatelny \%
prahové Cislo chuti (TFN) - SOP ¢. DV-27 SA - - <2 -
chut’ (terén) T - SOP-CH-48 A | 1stupen - 1 -
chut” hodnoceni T - SOP-CH-48 A - pfijatelnda MH|  pfijatelna \%
prahové ¢islo pachu - SOP ¢. DV-21 SA - - <2 -
(TON)
pach vyssi L - SOP-CH-48 A | 1stupen - 1 -
barva L mg/l Pt | SOP-CH-31 A - 20 MH <2 \%
Zelezo L mg/I SOP-CH-52 A - 020 MH <0,02 \%
mangan L mg/l SOP-CH-53 A - 0,050 MH <0,030 \Y
dusiCnany L mg/I SOP-CH-28 A 10 % 50 NMH 26,5 \%
dusitany L mg/l SOP-CH-8 A - 0,1 NMH <0,01 \%
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Protokol o zkouSce 48/2025

Stanoveni Jednotka Metoda Nejistota Limit Stanovend | H
méreni hodnota
amonné ionty L mg/l SOP-CH-7 A - 0,50 MH <0,03 \%
kyslik - nasyceni kyslikem T % SOP-CH-35 A 10 % - 117,4 -
kyslik rozpustény (02) T mg/I SOP-CH-35 A 10 % - 13,22 -
absorbance pfi 254 nm L - SOP-CH-16 A 7% - 0,040 -
antimon mg/I SOP ¢&. SAK-95 SA - 0,005 NMH <0,0010 \%
berylium po/l SOP €. SAK-95 SA - 2,0 NMH <0,10 \Y
bor mg/l SOP €. SAK-95 SA - 1,5 NMH <0,050 \%
kadmium mg/I SOP €. SAK-95 SA - 0,005 NMH <0,0001 \%
sodik mg/I SOP ¢. SAK-95 SA 15 % 2000 MH 14,6 \%
draslik mg/l SOP €. SAK-95 SA 15 % 1-10 DH 4,3 -
stfibro mg/I SOP €. SAK-95 SA - 0,025 NMH <0,0010 \%
olovo mg/l SOP €. SAK-95 SA - 0,005 NMH <0,0010 \%
arsen mg/I SOP €. SAK-95 SA - 0,01 NMH <0,0010 \%
nikl mg/I SOP ¢. SAK-95 SA 15 % 0,020 NMH 0,0015 \%
uran mg/l SOP €. SAK-95 SA - 0,015 NMH <0,0010 \%
chrom mg/I SOP ¢&. SAK-95 SA - 0,025 NMH <0,0010 \%
méd’ mg/I SOP ¢. SAK-95 SA - 1,000 NMH <0,005 \%
horcik L mg/I SOP-CH-18 A 10 % 20-30 DH 6,4 -
selen mg/I SOP €. SAK-95 SA - 0,02 NMH <0,0010 \%
rtut’ mg/I SOP ¢. SAK-16 SA - 0,001 NMH <0,0002 \%
CO2 uhligitanovy L mg/l SOP-CH-26 A - - -- -
CO2 hydrogenuhl. L mg/I SOP-CH-26 A 10 % - 46,64 -
CO2 volny L mg/I SOP-CH-26 A 10 % - 0,44 -
fluoridy mg/I SOP ¢. SAK-30 - ¢ast A SA 15 % 15 NMH 0,08 \%
bromi¢nany pa/l SOP ¢. SAK-30 - ¢ast A SA - 10 NMH <1,0 \%
uhlicitany L mg/l SOP-CH-26 A - - -- -
chloritany po/l SOP €. SAK-30 - ¢ast A SA - 250 NMH <10,0 \Y
chlore¢nany po/l SOP ¢. SAK-30 - ¢ast A SA 15% 250 NMH 22,9 \%
chlore¢nany + chloritany po/l SOP €. SAK-30 - ¢ast A SA 15% 250 NMH 22,9 \%
(suma)
TOC - celkovy organicky L mg/l SOP-CH-57 A 15% 5 MH 343 \%
uhlik
hexachlorbenzen ng/l SOP €. SAK-24 SA - 100 NMH <3,0 \Y
vinylchlorid pa/l SOP €. SAK-21 SA - 0,50 NMH <0,10 \%
propachlor ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
AMPA ng/l SOP ¢. SAK-22 SA - 100 NMH <50,0 \%
(aminomethylfosfonova
lindan ng/l SOP €. SAK-24 SA - 100 NMH <3,0 \%
1,1-dichlorethen po/l SOP €. SAK-21 SA - - <0,10 -
dichlormethan po/l SOP €. SAK-21 SA - - <0,10 -
heptachlor ng/l SOP €. SAK-24 SA - 30 NMH <3,0 \Y
propazin ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 V
atrazin ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
fluoranten ng/l SOP €. SAK-23 - Cast A SA - - <2,0 -
aldrin ng/l SOP ¢. SAK-24 SA - 30 NMH <3,0 \%
trans-1,2-dichlorethen po/l SOP €. SAK-21 SA - - <0,10 -
cis-1,2-dichlorethen pa/l SOP €. SAK-21 SA - - <0,10 -
heptachlorepoxid ng/l SOP €. SAK-24 SA - 30 NMH <3,0 \%
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Protokol o zkouSce 48/2025

Stanoveni Jednotka Metoda Nejistota Limit Stanovend | H

méreni hodnota
atrazin-desethyl ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
p,p'-DDE ng/l SOP €. SAK-24 SA - 100 NMH <3,0 \%
chloroform pa/l SOP €. SAK-21 SA 20 % 30 NMH 3,32 \%
simazin ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 V
diazinon ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
dieldrin ng/l SOP ¢. SAK-24 SA - 30 NMH <3,0 \%
tetrachlormethan po/l SOP €. SAK-21 SA - - <0,10 -
benzo(b)fluoranten ng/l SOP €. SAK-23 - Cast A SA - - <0,5 -
benzen pa/l SOP ¢. SAK-21 SA - 1,0 NMH <0,10 \%
terbuthylazin ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
p,p'-DDT ng/l SOP €. SAK-24 SA - 100 NMH <3,0 \%
1,2-dichlorethan pa/l SOP €. SAK-21 SA - 3 NMH <0,10 \%
Terbuthylazine-desethyl ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
methoxychlor ng/l SOP €. SAK-24 SA - 100 NMH <5,0 \%
benzo(k)fluoranten ng/l SOP €. SAK-23 - Cast A SA - - <0,5 -
dimethoate ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
suma OCP ng/l SOP €. SAK-24 SA - - 0 -
benzo(a)pyren ng/l SOP €. SAK-23 - Cast A SA - 10 NMH <0,5 \%
1,1,2-trichlorethen pa/l SOP €. SAK-21 SA - 10 NMH <0,10 \%
bromdichlormethan pa/l SOP €. SAK-21 SA 20 % - 1,42 -
acetochlor ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
toluen pg/l SOP €. SAK-21 SA - - <0,10 -
alachlor ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
alachlor ESA ng/l SOP ¢. SAK-100 SA 35% 1000 NMH 48,3 \%
alachlor OA ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 1000 NMH <20 \%
indeno(1,2,3cd)pyren ng/l SOP €. SAK-23 - Cast A SA - - <0,5 -
desmetryn ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
1,1,2,2-tetrachlorethen po/l SOP €. SAK-21 SA - 10 NMH <0,10 \Y
prometryn ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 V
dibromchlormethan pa/l SOP €. SAK-21 SA 20 % - 0,65 -
benzo(g,h,i)perylen ng/l SOP €. SAK-23 - Cast A SA - - <0,5 -
chlorbenzen po/l SOP €. SAK-21 SA - - <0,10 -
terbutryn ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
metolachlor (izomery) ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 V
ethylbenzen po/l SOP €. SAK-21 SA - - <0,10 -
cyanazin ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
suma PAU(4) ng/l SOP €. SAK-23 - Cast A SA - 100 NMH 0 \%
m- +p-xylen pa/l SOP €. SAK-21 SA - - <0,10 -
o-xylen po/l SOP €. SAK-21 SA - - <0,10 -
chlorfenvinphos ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 V
metazachlor ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
styren pa/l SOP €. SAK-21 SA - - <0,10 -
bromoform po/l SOP €. SAK-21 SA - - <0,10 -
hexazinon ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
acetochlor ESA ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <20 \%
acetochlor OA ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <20 \Y
trihalomethany pa/l SOP €. SAK-21 SA 20 % 50 NMH 5,39 \%
1,2-dichlorethen pa/l SOP €. SAK-21 SA - - 0 -
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Protokol o zkouSce 48/2025

Stanoveni Jednotka Metoda Nejistota Limit Stanovend | H
méreni hodnota
1-H-Benzotriazol ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 4000 MH <20 \%
o+m-+p-xylen po/l SOP €. SAK-21 SA - - 0 -
Butachlor ESA ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <20 \%
Butachlor OA ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <20 \%
dimethachlor ESA ng/l SOP €. SAK-100 SA - 6000 NMH <20 \Y
dimethachlor OA ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <20 \Y
Dimethachlor CGA ng/l SOP €. SAK-100 SA 35 % 6000 NMH 71 A%
369873
kyanidy celkové mg/l SOP €. SAK-3 A - 0,050 NMH <0,010 \%
dimethenamid ESA ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <20 \Y
dimethenamid OA ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <20 \Y
flufenacet ESA ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <20 \%
flufenacet OA ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <20 \Y
chloridazon ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
chloridazon - suma ng/l SOP €. SAK-100 SA - 6000 NMH 0 \%
metabolitd
chloridazon-desphenyl ng/l SOP €. SAK-100 SA - - <10 -
chloridazon-methyl-desph ng/l SOP €. SAK-100 SA - - <10 -
enyl
metazachlor ESA ng/l SOP ¢. SAK-100 SA 35 % 5000 NMH 233 \%
metazachlor OA ng/l SOP €. SAK-100 SA 35% 5000 NMH 53,7 \%
metolachlor ESA ng/l SOP ¢. SAK-100 SA 35% 6000 NMH 49,5 \%
metolachlor OA ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 6000 NMH <20 \%
pethoxamid ESA ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <20 \%
Propachlor ESA ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <20 \%
Propachlor OA ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <20 V
24D ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
(2,4-dichlorfenoxyoctova
2,4-DP (dichlorprop) ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <20 \%
2,6-dichlorobenzamid ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 3000 NMH <10 \%
5-methyl-1-H-Benzotriazo ng/l SOP €. SAK-100 SA - 4000 MH <20 V
|
acetamiprid ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
aclonifen ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <20 V
atrazin desethyl ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
desisopropyl
atrazine desisopropyl ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
atrazine-2-hydroxy ng/l SOP €. SAK-100 SA - 2000 NMH <10 \%
azoxystrobin ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
glyfosat ng/l SOP €. SAK-22 SA - 100 NMH <50,0 \%
(N-(fosfonomethyl)glycin)
bentazon ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
1-methyl-1-H-Benzotriazo ng/l SOP €. SAK-100 SA - - <20 -
I
bifenox ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <50 \%
bisfenol-A ng/l SOP €. SAK-100 SA - - <50 -
bisfenol-B ng/l SOP €. SAK-100 SA - - <50 -
bisfenol-S ng/l SOP €. SAK-100 SA - - <50 -
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Protokol o zkouSce 48/2025

Stanoveni Jednotka Metoda Nejistota Limit Stanovend | H
méreni hodnota
carbendazim ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
clomazone ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
clopyralid ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
suma pesticidnich ng/l SOP €. SAK-100 SN - - 466,9 -
latekvse+léCiva+ostatni
clothianidin ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
DEET - diethyltoluamide ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <50 \%
dichlorvos ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <50 \%
dimetachlor ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
dimethenamid ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
diuron ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
ethofumesate ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
fenthion ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
fluazinam ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
Flufenacet ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
fluopicolide ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
fluroxypyr ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
chlorotoluron ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
chlorotoluron desmethyl ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
chlorpyriphos ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 V
imidacloprid ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
isoproturon ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
isoproturon-monodesmeth ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
yl
Isoxaflutol benzoic acid ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
Isoxaflutol diketonitril ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
isoxaflutole ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
MCPA ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <20 \%
MCPB ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <20 \%
MCPP (mecoprop) ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
mesotrione ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
metalaxyl ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
metamitron ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
metribuzin ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 V
metribuzin desamino ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
Metribuzin ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <100 \Y
desaminodiketo (DADK)
nicosulfuron ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
hydrogenuhlicitany L mg/l SOP-CH-26 A 10 % - 64,66 -
pethoxamid ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
Propamocarb ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
propiconazol ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
Prosulfocarb ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
quinoxyfen (chinoxyfen) ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
suma pesticid. latek v¢. ng/l SOP €. SAK-100 SA - - 466,9 -
nerelevantnich metabolitd
tebuconazol ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
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Protokol o zkouSce 48/2025

Stanoveni Jednotka Metoda Nejistota Limit Stanovend | H
méreni hodnota
terbuthylazin-desethyl-2-h ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
ydroxy
suma pesticid. latek bez ng/l SOP €. SAK-100 SA - 500 NMH 114 \%
nerelevantnich metabolitd
terbutylazin-2-hydroxy ng/l SOP ¢. SAK-100 SA 35% 100 NMH 11,4 \%
thiamethoxam ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
trinexapac-ethyl ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
Tritosulfuron ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <20 \%
cyprokonazol ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \%
cyprosulfamide ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 A%
difenoconazole ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - 100 NMH <10 \Y
diflufenican ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <10 V
fenpropimorph ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <20 \Y
thiencarbazone-methyl ng/l SOP €. SAK-100 SA - 100 NMH <20 \%
Dimetachlor - suma ng/l SOP €. SAK-100 SA 35 % - 71 -
metabolitd
PFOA ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - - <10,00 -
PFOS ng/l SOP ¢. SAK-100 SA - - <10,00 -
Poznédmky

Souvztazny vzorek- vzorek ¢. 4009

MO-Ziveé organismy : Stephanodiscus hantzschii 1x,

MO-pocet organism(l : Stephanodiscus hantzschii 1x,

Poznamka ke stanoveni pH: méFeno pfi aktualni teploté vzorku, méfeno v laboratofi do 24 hodin po odbéru.

Poznamka ke stanoveni konduktivita: hodnota korigovéana zafizenim teplotni kompenzace na 25 °C.

Hodnoceni vysledku senzorické analyzy: pitna voda >2 (stupen, prahové cislo) nepfijatelny; balena voda >1 (stupen) nepfijatelny; surova voda: 5 (stupen) resp. >5 (prahové
Cislo) nepfijatelny. Vysledky mensi nez uvedené limity jsou hodnoceny jako pfijatelné. V pfipadé soucasného stanoveni stupné pachu/chuti a prahového €isla pachu/chuti je pro
zhodnoceni vysledku rozhodujici hodnota prahového Cisla.

Metolachlor (izomery): suma metolachloru (CAS 51218-45-2) a optického izomeru S-metolachloru (CAS 87392-12-9).

Poznamka ke stanoveni suma PAU(4): soucet ¢tyF stanovenych hodnot benzo(b)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu, benzo(k)fluorantenu a indeno(1,2,3cd)pyrenu.

Poznamka ke stanoveni trihalomethany: soucet stanovenych hodnot chloroformu, bromoformu, dibromchlormethanu a bromdichlormethanu.

Poznamka ke stanoveni 1,2-dichlorethen: soucet stanovenych hodnot cis-1,2-dichlorethenu a trans-1,2-dichlorethenu.

Poznamka ke stanoveni o+m-+p xylen: sou¢et dvou stanovenych hodnot o-xylenu a m-+p- xylenu.

Poznamka ke stanoveni suma metabolitd chloridazonu: soucet stanovenych hodnot chloridazon-desphenylu a chloridazon-methyl-desphenylu.

Poznamka ke stanoveni suma pesticidnich latek bez nerelevantnich metabolit(: do souétu nejsou zahrnuty metabolity Chloridazon-desphenyl, Chloridazon-desphenyl-methyl,
Metolachlor ESA, Metolachlor OA, Metazachlor ESA, Metazachlor OA, Alachlor ESA, Alachlor OA, Atrazin-2-hydroxy, 2,6-dichlorbenzamid, Dimethachlor ESA,
Dimethachlor OA, Dimethachlor CGA 369873 jsou-li stanoveny.

Poznamka ke stanoveni suma metabolitt dimetachloru: soucet stanovenych hodnot Dimetachlor ESA a Dimetachlor OA a Dimethachlor CGA 369873.
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Protokol o zkouSce 48/2025

Hodnoceni vysledku stanoveni vzorku
Druh vzorku: Pitna voda

Cislo vzorku: 3985

Zakaznik: Zelivska provozni a.s., K Horkam 16/23, 10200 Praha - Praha 15, Ceska republika
Misto odbéru: UV Laboratof-kohoutek (Zelivka)

Datum odbéru: 17.6.2025 Cas odbéru:  6:03

Datum pFijmu: 17.6.2025 Cas pFijmu:  6:30

Odebral: Dohnal Josef Prijal: Véavrova Hana, Ing.
Datum stanoveni: 17.6.2025 - 3.7.2025

Rozhodovaci pravidlo pouzité pFi posouzeni shody se specifikaci - laboratof nezohlediuje nejistotu méreni pfi hodnoceni shody
vysledkd s predepsanym limitem

Vysledky stanoveni nevyhovuji pFiloze €. 1 k vyhlaSce €. 252/2004 Sb. v platném znéni v hodnocenych parametrech:
mikroskopicky obraz - Zivé organismy

Zelivskd
provozni
Akreditovana

zkusebni laboratof
CIA
C.1790
4 “
éé(_fh’ar laborat®* &
sk provort ?’

Datum vyhotoveni: 9.7.2025
Za spravnost posouzeni odpovida: Vrzacek Matgj, Ing.

konec protokolu
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