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PROTOKOL O ZKOUSCE & 10137/14

Vzorek ke zkouSeni predklada : Obec Soutice
Soutice 104
257 71 Soutice

Zakazka :

Cislo vzorku : 19580 Datum odbéru : 11.12.2014 10:15
Vzorek odebral :  Posikova Katefina

Vzorky pfijaty dne : 12.12.2014

Datum provedeni zkousek :  12.12. - 17.12.2014

Material : voda pitna

Zplisob odbéru : akreditovany die SOP-V-01 (CSN 1SO 5667-5)

Misto odbéru Oznaceni vzorku Popis vzorku

rmys, RD &.p. 13 RD é.p. 13 . kuchyn - dfez, vytokovy kohout

Pouzité metody zkouseni

Zkouska AIN Identifikace metody FRA
Barva vody N |55 SOP - 55 CSN EN ISO 7887 (vizualné-
porovnanim se standardy)
E. coli a koliformni bakterie | A | 311 311 CSN EN 1SO 9308-1
Konduktivita - méfeni v A |12A SOP-12A CSN EN 27888
laboratofi
Kovy - ICP - voda A | 101 SOP - 101 CSN EN ISO 11885, manual pfistroje
ICPE - 9000
NH3, NH4, N-NH4 A |23 SOP - 23 SN 1SO 7150-1, zména Z1
spektrofotometrie
NO2, N-NO2 A |24 SOP - 24 €SN EN 26777
spektrofotometricky
NO3 v UV oblasti A 26 SOP - 26 Horakova, M., Lischke, P., Grunwald,
A.: Chemické a fyzikalni metody
analyzy vod, Praha 1986
Pach a chut A |05 SOP - 05 CSN EN 1622, TNV 75 7340
pH potenciometricky - A |10B SOP-10B CSN ISO 10523
méfeni na misté odbéru
Poéty kolonii 22°C, 36°C | A | 306 306 CSN EN ISO 6222
Teplota A |01 SOP - 01 CSN 75 7342
TOC/DOC ve vodach A |79 SOP - 79 CSN EN 1484
Volny a vazany chiér A_ | 03A SOP - 03 A aplikaéni listy firmy HACH
Zakal - méfeni v terénu A 09 B SOP-09 B Aplikaéni listy firmy HANNA
Vysledek rozboru
Ukazatel Jednotka | Hodnota | Zkuseb. metoda| Nejist.| Limit. hodn. | Typ lim. Vyhov|
Escherichia coli KTJM00mi | 0 | 311 | Imax.0 NMH | ano
Pocty kolonii pfi22°C | KTJml | 1 306 - | max. 200 DH | ano
| Koliformni bakterie | KTy/100ml | 0 | 311 | max.0 MH | ano
Pocty kolonii pfi36°C | KTJ/mi | 1 1306 I | max 40 DH | ano
| pH ~ |Neurena | 7,3 |10B 102 165-95 MH | ano
Konduktivita | mSm | 27 [ 12A 10 % | max. 125 MH | ano
Chlor volny mg/! 0,04 03A 20 %
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Ukazatel Jednotka Hodnota | Zkuseb. metodal Nejist. | Limit. hodn. | Typ lim. Vyhov|
| Amonné ionty mg/l <01 23 max.05 | MH [ano
Dusitany mg/l <0,1 24 max. 0,5 NMH | ano
Dusi¢nany B mg/Il 18.9 26 ~ 115% | max. 50 NMH | ano
| Barva vody * mg/l Pt <5 55 max. 20 MH |ano |
Zakal vody zZF{t) 0,68 09 B 10% | max.5 MH | ano
Pach | _prijatelny | 05 - I ano
Chut —_ _pfijatelna | 05 _ ano
Celkovy org. vazany uhlik mg/l 2,94 79 10 % | max. 5,00 MH | ano
_(TOC)
teplota o0 98 o1 0,1
Zelezo celk. (Fe) mall 0,07 | 101 10% | max. 0.2 MH | ano
|_Mangan (Mn) mg/l 0.0014 | 101 10% | max. 0,05 MH | ano

Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkousek uvedené na viech listech protokolu se tykaji pouze vzorku uvedeného na
tomto protokolu a nenahrazuje jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu vedouciho zkuSebni laboratofe se protokol
o zkousce nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

Hodnoceni je provedeno dle vyhl. & 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou
vodu a c&etnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znéni.
Hodnoceni zpracoval: Ing. Eva Novatna.

Nejistota méfeni je rozsifena nejistota odpovidajici 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativni
smérodatné odchylky v procentech nasobeny koeficientem k = 2.

Nejistota vzorkovani neni zahrnuta ve vypoctu celkove nejistoty mefeni. .
Neakreditované zkousky jsou u parametru oznaceny *.
Vysvétlivky: KTJ - kolonie tvofici jednotka

NMH - nejvyssi mezni hodnota

MH - mezni hodnota

DH - doporuéena hodnota

Flexibilita nebyla uplatnéna.

Vedouci zkuSebni laboratofe: Bc. Pavel Dohnalek
Pliskova Hana
17.12.2014

Protokol vyhotovil:
V Chrudimi dne :

/

{g. Eva Novotna
samostatny analytik



